
MH Teplárenský holding, a.s.

štatutár Ing. Marcel Vrátný
17.2.2025  9:46ročný report KK

0,9 3,9 71,5 136,7 1,7 3,7 3,4 28,8 5,3 65 172

200

mesiac Stop Chod Nabeh Zast ZmQ UFS

- "" N Z Q UFS

01.2024 0,0 744,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 13,4 72,8 172,0 5,0 7,6 3,8 51,0 6,0 119 555 15,8 152,2 240,2 192,9

02.2024 1,0 693,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,4 8,3 102,8 145,6 5,1 6,5 2,1 38,0 6,0 98 893 16,1 155,6 244,4 195,9

03.2024 4,0 737,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,6 3,4 106,9 144,0 1,4 7,5 0,5 28,6 6,0 83 737 16,3 157,9 247,4 198,2

04.2024 435,0 261,0 13,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 78,2 0,0 0,0 8,9 0,0 3,0 12 047 5,0 35,0 100,0 95,0

05.2024 744,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N N N N N N N N N N 0,0 N 0,0 N 0,0 N 0,0 N

06.2024 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N N N N N N N N N N 0,0 N 0,0 N 0,0 N 0,0 N

07.2024 744,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N N N N N N N N N N 0,0 N 0,0 N 0,0 N 0,0 N

08.2024 744,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N N N N N N N N N N 0,0 N 0,0 N 0,0 N 0,0 N

09.2024 381,0 27,0 2,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,2 0,0 0,0 9,7 0,0 3,0 12 179 5,0 35,0 100,0 95,0

10.2024 241,0 454,0 26,0 24,0 0,0 0,0 0,1 0,1 4,0 75,1 0,0 0,0 10,4 0,8 3,1 15 525 5,5 40,0 106,0 99,2

11.2024 0,0 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 112,0 159,9 0,0 1,4 0,5 33,8 6,0 47 128 16,3 158,2 247,8 198,4

12.2024 0,0 744,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,1 73,4 155,7 0,0 1,3 0,2 37,3 6,0 57 245 16,4 159,4 249,3 199,5

Suma 4014,0 4380,0 42,0 39,0 0,0 0,0

Priemer 0,9 3,9 71,5 136,7 1,7 3,7 3,4 28,8 5,3 65 172

Prístup do systému:

ecm administrator - konfiguračný prístup

obsluha - prezeranie bez možnosti  konfigurácie

NOxELmix

mg/m3 nr

154,8

0

0

0

200 200

NOxELmix

mg/m3 nr

Qbio O2refmix Prietok TZLELmix SO2ELmix COELmix

mg/m3 nr mg/m3 nr mg/m3 nr

0

0 0

125 / 2,8

0 0 0

0 0

0

0

0 0 0

0

NOxTZL SO2

mg/m3 nr

2024

PRH (priemerná ročná hodnota)

Ročný protokol za

mg/m3 nr mg/m3 nr

Q spal.  tis.[m3 ns]< EL

0

139,7

70,0

0

0

0 / 0,0

12,0

splnené

TZL SO2 CO

0 / 0,0

30 20

0

NOx

mg/m3 nrTech.jednotky

0

mg/m3 nr

splnené splnené

0 0

0 0

2010

Emisný limit ročný

I (%)

N PMH > EL + I

N PDH > 1.1 EL + I

Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov

c-vážený priem. mg/m3< EL

% PHH < 2 EL + I

0

0 / 0,0

1269 / 28,4 1259 / 28,2 116 / 2,6

100,0

N PDH > EL

N / % HPH F

N / % HPH E

N PDH F

0

0,9 4,2 76,3

0 / 0,0

N platných PDH 200 200 200 200

0 0

0000

CO

mg/m3 nr

Q spal.  tis.[m3 ns]> EL

mg/m3 nr

Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL

Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL.

c-vážený priem. mg/m3> EL

Množstvo ZL  [kg]> EL

Množstvo ZL  [kg]< EL 135 1 096 15 375

0

28 265

307 756 307 756

HCl NH3

mg/m3 nr mg/m3 nr

9,0

40

mg/m3 nr

100,0 100,0 99,6

splnené

307 756 307 756

0,0 0,0 0,0 0,0

Qplyn

MW % m3/h nsMW

0

0

13,0

40

0

0

100,0

1259 / 28,2

0

1,9

475

307 756

0,0

0

0

99,6

splnené

0

0 / 0,0

0

910

0,0

200

307 756

splnené

0

0 / 0,0

1259 / 28,2

0

4,0

0

0

200

0 / 0,0

0 / 0,0

0

0

0 / 0,0

0

0

0 / 0,0

0

0 / 0,0

0 / 0,0

0

0

122 / 2,8

200

137,5

mg/m3 nr

SO2ELmix COELmix

mg/m3 nr mg/m3 nr

Prietok TZLELmixHCl NH3 O2refMix

MW % m3/h ns mg/m3 nr mg/m3 nrMW

Qplyn Qbio

0

0 / 0,0

(c) 2023 ECM ECO Monitoring a.s. Page 1 / 1


