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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISII
CH; v odpadovom plyne z kogeneracnych jednotiek (KGJ) €. 1 az 4

v prevadzke TEKO |, zavod KoSice, Teplarenska 3, KoSice

Nazov akreditovaného skusobného laboratdria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,

opravnenej osoby podla § 58 ods. 2 pism. a) Kukuéinova 23, 040 01 KoSice

zakona ¢. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia: ICO: 35957 239

Cislo spravy: 03/016/2025 Datum: 01.04.2025

Prevadzkovatel: MH Teplarensky holding, a.s. Sidlo:  Turbinova 3, 831 04 Bratislava

Miesto / lokalita:

Druh opravneného
merania:

Objednavka:

Deri opravneného
merania:

ICO: 36 211 541

TEKO I, Tepldrenska 3, KoSice

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veliciny, ktorou je vyjadrend podmienka
prevadzkovania, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla pism. a) bodu 1 prilohy ¢. 9 k
zakonu ¢. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia.

Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individudlny hmotnostny tok, s ktorého pouZzitim sa vypocitava vypustané
mnozstvo emisii podla pism. a) bodu 3 prilohy ¢. 9 k zdkonu ¢. 146/2023 Z. z. o ochrane
ovzdusia.

¢. 6600001988

19. a 20. 02. 2025

Osoba zodpovedna za technickd stranku Ing. Rdbert Reco

merania (veduci technik) podfa § 58 ods. 3 rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby
zakona ¢. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia: &. 27662/2016 zo dita 18.5.2016

Sprava obsahuje

9 stran

4 prilohy

Ucel merania: 1. Periodické opravnené meranie udajov CHs podla rozhodnutia SIZP 1ZP Kosice ¢&. 2506-
23798/2007/Kov/570840 zo dfia 01.11.2022 v zneni neskorsich zmien.

2. Periodické oprdvnené meranie reprezentativnych individualnych hmotnostnych tokov pre CH4
podla § 3 ods. 2 pism. b) bodu 2 vyhlasky MZP SR ¢. 249/2023 Z.z.

Ucel

konania - postup vypoltu mnoZstva emisie schvaleny IP SIZP-IZP Kosice ¢. 2506-

23798/2007/Kov/570840 zo dria 01.11.2022 v zneni neskorsich zmien.
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SUHRN

1. Periodické opravnené meranie Udajov CH4 podla rozhodnutia SIZP IZP KoSice ¢. 2506-23798/2007/Kov/570840
zo dna 01.11.2022 v zneni neskorsich zmien.

TEKO I, zavod Kosice, Teplarenska 3, KoSice
VAR PCZ: 0010013

24 h/den, 7 dni/tyzden, vykonovo podla odberu elektriny, technolégia: emisne
viacrezimova (palivo zemny plyn naftovy (ZPN), reguldcia vykonu zmenou
spalovacich podmienok v piestovom zazihovom spalovacom motore),
kontinudlne emisne ustalend

Piestové zazihové spalovacie plynové motory 78 MW:

1. Kogeneracna jednotka (zaZihovy motor na zemny plyn
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: 2. Kogeneracna jednotka (zaZihovy motor na zemny plyn
3. Kogeneracna jednotka (zaZihovy motor na zemny plyn
4. Kogeneracna jednotka (zazihovy motor na zemny plyn

Prevadzka:

Cas (rezim) prevadzky:

KGJ1 (Komin 1)
KGJ2 (Komin 2)
KGJ3 (Komin 3)
KGJ4 (Komin 4)

_ = = =

Merané zlozky: CHa

Vysledky merania a EL: hmotnostnd koncentracia zloZky v spalindch v mg/m?
1. KGJ1 (Komin 1)
2. KGJ2 (Komin 2)
3. KGJ3 (Komin 3)
4. KGJ4 (Komin 4)

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisif:

. Priemernd hodnota | Maximalna hodnota Emisny limit | ReZim s najvyssimi .
Merana 2 ‘. ‘. ‘L N Upozornenie na
Jloska N 2) (koncentracia) (koncentracia) (koncentracia) emisiami silad/nestilad ?)

[mg/m®] 1) [mg/m®] *) [mg/m’] ?) [4no/nie] ©)

Zdroj/zariadenie: | KGJ 1 (komin 1)

ReZim prevadzky: |tepelny vykon [MW] v Case merania: 7,1 = 83 % Qumen
CHs%) ) | 3 302 | 328 | - | ano | -
Zdroj/zariadenie: | KGJ 2 (komin 2)

ReZim prevadzky: |tepelny vykon [MW] v Case merania: 7,6 = 88 % Qumen
CHz%) %) | 3 314 | 343 | - | ano | -
Zdroj/zariadenie: | KGJ 3 (komin 3)

ReZim prevadzky: |tepelny vykon [MW] v Case merania: 7,4 = 86 % Qmen

CHs % %) | 3 340 | 486 | - | ano | -
Zdroj/zariadenie: | KGJ 4 (komin 4)

ReZim prevadzky: |tepelny vykon [MW] v Case merania: 7,3 = 85 % Qumen
CHi95) | 3 343 | 400 | ] | ano | ]

1) Stavové a referenéné podmienky vyhodnotenia hmotnostnej koncentrécie: 0 °C, 101,3 kPa, suchy plyn.

2) Pocet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.

3) Emisna poziadavka: integrované povolenie vydané SIZP IZP Kosice ¢ 2506-23798/2007/Kov/570840 zo dfia 01.11.2022 v
zneni neskorsich zmien.

4) Vysledky boli ziskané z podkladov subdodavky akreditovaného ski$obného laboratdria Ekolab s.r.o., Napajadla 17, Kosice.

%) Akreditovana ¢&innost odberu metdnu na vykondvanie diskontinudlneho merania. Merané zlozka odpadového plynu
(sklenikovy plyn) nie je notifikovana pre $pecificki oblast opravnenych technickych ¢innosti podla zdkona €. 146/2023 Z. z.
o ochrane ovzdusia.

6) Meranie sa vykonalo pri miniméalne 70 % zataZe motorov — notifikaéné ozndmenie o pldnovanom termine a podmienkach
vykonania opravneného merania zn. 022/25/100 zo dra 12.2.2025 (§ 58 ods. 5 zakona ¢. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdusia
a priloha €. 2 ¢ast B bod 1 vyhlasky MZP SR ¢&. 249/2023 Z. z.)
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Pouéenie o platnosti upozornenia na stlad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky opravneného merania a nazor o sulade / nesulade objektu opravneného
merania s uréenymi poziadavkami nie su suhlasom, ktory je vyddvany organom Statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vSseobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu.

Laboratérium zodpoveda za vsetky uvadzané informdcie okrem tych, ktoré poskytol zdkaznik. Medzi udaje
poskytnuté zakaznikom patria najma informacie prevzaté z platnej dokumentacie a prevadzkovych zaznamov,
ktoré su uvadzané v €l. 2 a 5 tejto spravy. Laboratérium nenesie zodpovednost za informéacie dodané zdkaznikom,
ktoré mozu mat vplyv na platnost vysledkov (¢l. 7.8.2.2 STN EN ISO/IEC 17025).

Laboratérium prehlasuje, zZe vysledky merania sa tykaju len predmetu merania.
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2. Periodické oprdvnené meranie reprezentativnych individudlnych hmotnostnych tokov pre CH4 podla § 3 ods. 2
pism. b) bodu 2 vyhlagky MZP SR &. 249/2023 Z. z.

Prevadzka:

TEKO I, zavod Kosice, Teplarenska 3, Kosice
VAR PCZ: 0010013

Cas (refim) prevadzky:

24 h/den, 7 dni/tyzden, vykonovo podla odberu elektriny, technolégia: emisne
viacreZimova (palivo zemny plyn naftovy (ZPN), regulacia vykonu zmenou

kontinualne emis

ne ustalena

spalovacich podmienok v piestovom zaZihovom spalovacom motore),

Zdroje/zariadenia vzniku emisii:

Piestové zazihové spalovacie plynové motory 78 MW:

1. Kogeneracna jednotka (zazihovy motor na zemny plyn
2. Kogeneracna jednotka (zaZihovy motor na zemny plyn
3. Kogeneracna jednotka (zaZihovy motor na zemny plyn
4. Kogeneracna jednotka (zaZzihovy motor na zemny plyn

=

KGJ1 (Komin 1)
KGJ2 (Komin 2)
KGJ3 (Komin 3)
KGJ4 (Komin 4)

Merané zlozky:

CHa4

Vysledky merania:

reprezentativny hmotnostny tok zlozky v spalinach v g/h

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisif:

1. KGJ1 (Komin 1)
2. KGJ2 (Komin 2)
3. KGJ3 (Komin 3)
4. KGJ4 (Komin 4)

. , Priemernd hodnota .
Priemernd hodnota , , Upozornenie
L (reprezentativny ., ... | Reprezentativny

Ly 1y | (reprezentativny individudlny | . * = ™ ., | Emisny limit .. na

Merana zlozka | N%) . individualny emisny 3 rezim ,
hmotnostny tok) [mg/m?3] , . salad /
faktor) [ano/nie] 3
[g/h] (] nesulad

Zdroj/zariadenie: KGJ 1 (komin 1)
ReZim prevadzky: tepelny vykon [MW] v ¢ase merania: 7,1 = 83 % Qmen
CHa?)?) | 3 10 761 | i e ano :
Zdroj/zariadenie: KGJ 2 (komin 2)
ReZim prevadzky: tepelny vykon [MW] v éase merania: 7,6 = 88 % Qmen
CHa2)?) | 3 11 620 | : e ano :
Zdroj/zariadenie: KGJ 3 (komin 3)
ReZim prevadzky: tepelny vykon [MW] v ¢ase merania: 7,4 = 86 % Qmen
CHa?)3) | 3 12393 | - | ] ano -
Zdroj/zariadenie: KGJ 4 (komin 4)
ReZim prevadzky: tepelny vykon [MW] v ¢ase merania: 7,3 = 85 % Qmen
CHa2)?) | 3 12 458 | - e ano -

1) Pocet jednotlivych stanoveni.

2) Hmotnostny tok vypoditany z hmotnostnej koncentracie, ktord bola vysledkom stanovenia hmotnostného podielu ZL

v odobratych vzorkach subdodavatelom Ekolab, s.r.o. Napajadla 17, Kosice.

3) Akreditovana ¢innost odberu metdnu na vykondvanie diskontinudlneho merania. Merané zlozka odpadového plynu
(sklenikovy plyn) nie je notifikovana pre $pecifickt oblast opravnenych technickych ¢innosti podla zakona ¢. 146/2023 Z. z.
o ochrane ovzdusia.

Evidenéné Cislo spravy: 03/016/2025
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